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Численная реализация имеющихся математических моделей тепломассопереноса 
в  каналах  испарительных  насадок  охладителей,  представляющих  собой  систему 
квазилинейных  дифференциальных  уравнений  в  частных  производных 
параболического  типа,  позволяет  определить  температуру  и  влажность  воздуха  по 
длине  испарительной  насадки.  Однако  указанные  модели  не  имеют  аналитического 
решения, столь необходимого для инженерных расчетов.

С  этой  целью,  разбив  длину  пластины  на  2  участка:  начальный  ]L,0[ нач  и 
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формулы для вычисления температуры воздуха на выходе из охладителя.
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где  C – удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг∙К), ρ – плотность воздуха, кг/м3   ; H – 
сечение  канала;  v–  средняя  скорость  потока  воздуха;  λ –  коэффициент 
теплопроводности воздуха;  x – координата по длине канала; tвx – температура воздуха 
на входе; Тпов   –  температура поверхности испарительной пластины.

Изменение  значений  температуры  по  длине  испарительной  насадки, 
вычисляемое  по  этим  формулам,  совпадает  с  результатами  численной  реализации 
имеющихся  математических моделей.
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